Energieausweis fiir Nicht-Wohngebiude

H .
olB OSTERREICHISCHES OIB-Richtlinie 6

INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausaahe: April 2019

|
i BEZEICHNUNG B23-34 KIGA-Bergern Umsetzungsstand Planung

| Gebaude (-teil) konditioniert - Erweiterung Baujahr 2023

| Nutzungsprofil Bildungseinrichtungen Letzte Veranderung

1 StralRe Oberbergern 129 Katastralgemeinde Oberbergern
| PLZ, Ort 3512 Bergern im Dunkelsteinerwald KG-Nummer 12149

| Grundsticksnummer 182 Seehdhe 367,00 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWBRef sk PEBsk COeq,sk f GEESK

A++ BUNDESGEBUHR
€ 2/(\8<> A+
Bez. am
GZ.:

HWBRef: Der Hei; ist jene die in den i werden BSB: Der darf ist als fial D und derHélfte der
muss, um diese auf einer g ohne allfélliger Ertridge aus mittleren inneren Lasten.
Warmeriickgewinnung, zu hatten. EEB: Der umfasst zum den jeweils allf4lligen
WWWB: Der fistin A it der ie als fl i Kiih i und allifalliger
Defaultwert festgelegt. und elngs dafir igen Hilf: S )¢ Der
HEB: Beim i werden zum Heiz- und Warmwasserw4rmebedarf die Veriuste des jener die werden muss (Lleferenergiebedarf).
dazu z&hlen insbesondee die Verluste der Warmebereitstellung, fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem i
der Wi i der i und der sowie allfdlliger Hilfsenergie. allfalliger I ge und des dafiir igen Hilfs fs und its einem
KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den R&umen abgefiihrt werden muss, um unter der 2007).
Solitemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren inneren und solaren Gewinnen. PEB: Der Pril gi ist der Blich der Verluste in allen Vorketten. Der
BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allféllige 2ur F weist einen (PEBem.) und einen richt emeuerbaren (PEBn.em.) Anteil auf.
H Sy i CO2eq: dem i Kohl
KEB: Beim Kiih werden zum Kihlbedarf die Verluste des Kiihlsystems undder : ! )
Kélltebereitstellung beriicksichtigt. (Treibhausgase), einschlieBlich jener fiir Vorketten.

A 0 i " . SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Dieses Kii wurde auf Basis der
RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Kiima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennz ahlen. Primérdaten (1970 bis 1999) der Z fur A gie und fir die Jahre 1978 bis 2007
BelEB: Der ist als fid D der 9
und dem zur h
Alle Werte gelten unter der eines Sie geben den Jah proQ i Brutto-Grundflidche an.
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

-
OI B OSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

OIB-Richtlinie 6

Ausaaba: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN EA-Art: K
Brutto-Grundflache (BGF) 208,1 m? Heiztage 242d  Artder Liftung Fensterliiftung
Bezugsflache (BF) 166,5m? Heizgradtage 3.849 Kd Solarthermie 0m?
Brutto-Volumen (VB) 747,0m*  Klimaregion N  Photovoltaik 9,1 KWp
Gebéude-Hullfliche (A) 470,9 m?> Norm-AuRentemperatur -15,1°C  Stromspeicher 0,0 kWh
Kompaktheit A/V 0,63 1/m  Soll-Innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primér) Stromdirekth.
charakteristische Lange (Ic) 1,59 m  mittlerer U-Wert 0,20 W/(m?K)  WW-WB-System (sekundér, opt.)
Teil-BGF 0,0m? LEK,-Wert 16,73 RH-WB-System (primér) Fernwarme
Teil-BF 0,0m? Bauweise mittelschwer  RH-WB-System (sekundér, opt.)
Teil-vB 00m? Kaltebereitstellungs-System Keines
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima) Nachweis iiber fGEE
Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWBetri= 33,9 kWh/m2a entspricht HWBweiak = 55,3 kWh/m2a
Heizwarmebedarf HWB-r«= 38,1 kWh/m?a
AuBeninduzierter Kiihlbedarf KB*rx = 0,9 kWh/m?3a entspricht KB*mkzu = 1,0 kWh/m?3a
Endenergiebedarf EEBr«= 67,0 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foee, re = 0,61 entspricht foee.rzu = 0,75
Erneuerbarer Anteil entspricht Punkt 5.2.3 a, b und ¢
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)
Referenz-Heizwérmebedarf Qn Ret, sk = 8.789 kWh/a HWBersk= 42,2 kWh/m?a
Heizwarmebedarf Qn,sk= 9.753 kWh/a HWBs«k= 46,9 kWh/m?a
Warmwasserwérmebedarf Quw= 560 kWh/a WWWB = 2,7 kWh/m?a
Heizenergiebedarf Ques, sk = 11.900 kWh/a HEBs« = 57,2 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser Esanvzuww = 2,28
Energieaufwandszahl Raumheizung €sawzrH = 1,21
Energieaufwandszahl Heizen EsawzH = 1,27
Betriebsstrombedarf Quss = 438 kWh/a BSB = 2,1 kWh/m2a
Kuhlbedarf Que, sk = 3.159 kWh/a KBsk = 15,2 kWh/m?a
Kuhlenergiebedarf Ques, sk = 0 kWh/a KEBsx = 0,0 kWh/m?2a
Energieaufwandszahl Kiihlen esawzk = 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf Qeeres, sk = 0 kWh/a BefEBsk= 0,0 kWh/m?a
Beleuchtungsenergiebedarf Qetes = 4.129 kWh/a BelEBs« = 19,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qess, sk = 15.940 kWh/a EEBsk= 76,6 kWh/m?a
Priméarenergiebedarf Qressk= 25.672 kWh/a PEBs«= 123,3 kWh/m2a
Priméarenergiebedarf nicht erneuerbar Qprenem, sk= 8.611 kWh/a PEBnem,sx= 41,4 kWh/m?a
Primérenergiebedarf erneuerbar Qepegem, sk= 17.060 kWh/a PEBem.sx= 82,0 kWh/m?2a
Kohlendioxidemissionen Qo2 sk = 1.882 kg/a CO2sk= 9,0 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foeesk= 0,60
Photovoltaik-Export Qpve,sk= 7.225 kWh/a PVexpotsk= 34,7 kWh/m?2a
ERSTELLT
Erstellerin IB fiir BPH C. Jachan GmbH&CoKG
GWR-Zahl Qouro fiir &
Ausstellungsdatum  23.10.2023 0 gerastr, %
Giiltigkeitsdatum 23.10.2033 Unterschrift 3
Geschéftszahl
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Energieausweis

OiB OSTERREICHISCHES OIB-Richtlinie 6

_INSTITUT FUR BAUTECHNIK Allsgahe: April 2019

Winde gegen AuRenluft
AW - Bestand

W2 - Zubau Zugang-Rampe

W1 - Zubau Gruppenraum

Winde gegen unbeheizte oder nicht ausgebaute Dachrdume

W3 - Garderobe/Dachraum

Fenster, Fenstertiiren, verglaste Tiiren jeweils in Nicht-Wohngeb&uden (NWG) gegen Aufenluft

AF_100/135
AF_95/135

AF_110/150
AF_90/200

AF_250/200
AF_415/200
AF_320/250
AF_170/200
AF_170/150

Dachflichenfenster gegen Aufenluft
DFF_78/118

DFF_78/140

Tiren unverglast gegen unbeheizte Gebdudeteile
IT_60/120

Decken und Dachschrigen jeweils gegen AuBenluft und gegen Dachrdume (durchliiftet oder ungeddmmt)

D - Decke gegen Dachraum
A - Flachdach

B - Flachdach

C1 - Schragdach

Decken innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten
G - Trenndecke

F - Trenndecke

E - Trenndecke

= 0,19 W/m?K entspricht U,y =

= 0,10 W/im?K entspricht (VS
U= 0,13 Wim?K entspricht Uy =
U= 0,16 W/m?K entspricht Uy =
U= 0,72 W/m?K entspricht Uy =
U= 0,72 W/m?K entspricht Uy =
U= 0,72 W/im?K entspricht Uy =
U= 0,72 W/m?K entspricht U,y =
U= 0,72 Wim?K entspricht Uy =
U= 0,72 W/m?K entspricht Uy =
U= 0,72 Wim?K entspricht Uy =
U= 0,72 W/im?K entspricht Uy =
U= 0,72 W/m*K entspricht U,y =
U= 0,87 W/m?K entspricht Uy =
U= 0,87 W/m?K entspricht Uy =
U= 1,92 W/im2K entspricht Uy =
U= 0,14 W/m?K entspricht Uy =
U= 0,10 W/m?K entspricht Uy =
U= 0,13 W/m?K entspricht U,y =
U= 0,14 W/m?K entspricht Uy =

= 0,16 W/im?K nicht relevant

= 0,09 Wim?K nicht relevant

= 0,39 W/m?K nicht relevant

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1679. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20131219XXXP314

0,35 Wim?K
0,35 W/m?K
0,35 W/im?K

0,35 W/m?K

1,70 W/im?2K
1,70 W/m?K
1,70 W/im?K
1,70 Wim?K
1,70 Wim?K
1,70 Wim?2K
1,70 Wim?K
1,70 W/im?K
1,70 Wim?K

1,70 W/im?K
1,70 W/im?K

2,50 Wim?K

0,20 W/m?K
0,20 W/m?K
0,20 Wim?K
0,20 W/im?K
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Ingenieurbiiro fiir Bauphysik Christian Jachan GmbH&CoKG
Tel 0676 / 5835 367, www.jachan.at

Projekt: B23-34 KIGA-Bergern Datum: 23. Oktober 2023
Anhang zum Energieausweis gemdaR OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)

Verwendete Hilfsmittel und ONORMen

Gegebenheiten aufgrund von Pldnen und Begehung vor Ort
Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2019)

Klimadaten und Nutzungsprofil nach ONORM B 8110-5
Heizwérmebedarf nach ONORM B 8110-6

Endenergiebedarf nach ONORM H 5056, 5057, 5058, 5059
Primirenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach ONORM H 5050
Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6

Berechnet mit ECOTECH 3.3
Ermittiung der Eingabedaten
Geometrische Daten laut Einreichplan 670/01 und 670/02 vom 12.10.2023
Bauphysikalische Daten laut Einreichplan 670/01 und 670/02 vom 12.10.2023
Haustechnik Daten laut Baubeschreibung
Weitere Informationen
Kommentare

Das Gebiude erfiillt die Anforderungen an die OiB RL 6.

Der aufeninduzierte Kiihibedarf KB*RK ist It. Energieausweis mit der geplanten Aulenverschattung
wVorsorgliche manuelie Bedienung* erfiilit.

Hinweis:
Die errechnete Energiekennzahi beruht zum Teil auf Standardwerten und kann daher vom tatsdchlichen abweichen.
Weiters ist der Energieverbrauch stark nutzerabhidngig und kann daher variieren.

Empfehlungen von MaBRnahmen gemaR OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)

Zweckméfige Malnahmen, die den Energiebedarf des Gebdudes reduzieren

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1679. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20131219XXXP314 Seite 4 /43



Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Bergern im Dunkelsteinerwald

HWBRres 42,2 fcee 0,60

Ermittiung der Eingabedaten

Geometrische Daten: laut Einreichplan 670/01 und 670/02 vom 12.10.2023
Bauphysikalische Daten: laut Einreichplan 670/01 und 670/02 vom 12.10.2023
Haustechnik Daten: laut Baubeschreibung

Haustechniksystem

Raumheizung: Fernwarme Heizwerk (erneuerbar)

Warmwasser: Elektrische WW-Bereitung od. gasbeheizter Speicher

Liftung: Luftungsart Natirlich

Photovoltaik: Koliektor - 1: 12 Module mit je 1,70 m? und 0,38 kW-Peak; MaRig beliiftete Module; Richtungswinkel 80,0°

(0°=N, 90° = O, 180° = S etc.); Neigungswinkel 15,0°; Gesamtflache 20,40 m? gesamt 4,56 kW-Peak;
Kollektor - 2: 12 Module mit je 1,70 m? und 0,38 kW-Peak; MaRig beliftete Module; Richtungswinkel 270,0°
(0°=N, 90° = O, 180° = S etc.); Neigungswinkel 15,0°; Gesamtflache 20,40 m?; gesamt 4,56 kW-Peak

Berechnungsgrundlagen
Gegebenheiten aufgrund von Plénen und Begehung vor Ort; Berechnungen basierend auf der O!B-Richtlinie 6 (2019); Klimadaten und
Nutzungsprofil nach ONORM B 8110-5; Heizwarmebedarf nach ONORM B 8110-6; Endenergiebedarf nach ONORM H 5056, 5057, 5058,
5059; Primarenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach ONORM H 5050; Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6; Berechnet
mit ECOTECH 3.3

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1679. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20131219XXXP314 Seite 6 /43



Ingenieurbiiro fiir Bauphysik Christian Jachan GmbH&CoKG
Tel 0676 / 5835 367, www.jachan.at

Projekt: B23-34 KIGA-Bergern Datum: 23. Oktober 2023

Liiftung

Liiftungsart Natdrlich

Kiihlbedarf

Aufen, Lamellenbehdnge fast geschlossen

Sonnenschutz Einrichtung

Sonnenschutz Steuerung Vorsorgliche manuelle Bedienung
Helligkeitsklasse Hell, Reflexionsgrad 40 bis 65 %
Oberfldche Gebédude Graue Oberflache

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1679. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20131219XXXP314 Seite 8 / 43




Ingenieurbiiro fiir Bauphysik Christian Jachan GmbH&CoKG
Tel 0676 / 5835 367, www.jachan.at

Projekt: B23-34 KIGA-Bergern Datum: 23. Oktober 2023
Endenergieanteile
Erlduterungen:
EEBRrk Endenergiebedarf unter Referenzklimabedingungen
EEBog RK Vergleichswert des Endenergiebedarfes aufgrund des Anforderungsniveaus von 2007 ("26er-Linie') im Referenzzustand
’ (Referenzklima, Referenzgebédude, Referenzausstattung)
EEBgk Endenergiebedarf unter Standortklimabedingungen
fGEE Gesamtenergieeffizienzfaktor, fgeg = EEBRK / EEB2g RK
Endenergieanteile - Ubersicht
EEB-Anteil EEBRrk EEBZS,RK EEBgk
[KWh/m?] [kWh/im?] [kWh/im?]
Heizen 40,2 78,5 49,7
Warmwasser 6,1 9,3 6,1
Hilfsenergie Heizung+Warmwasser 1,2 0,6 1.4
Kihlen
Betriebsstrom 2,1 25 21
Beleuchtung 19,8 23,7 19,8
Photovoitaik -2,5 -2,5
GESAMT (ohne Befeuchtung) 67,0 110,5 76,6
fGEE 0,606
Fur Nichtwohngebaude werden folgende Komponenten des Endenergiebedarfes EEBog Rk folgendermaflen berechnet:
Betriebsstrom: BSB = BSB * V/(3.BGF) entsprechend GeschoRhéhe 3 m; BSB gem. ONORM H 5050
Beleuchtung: BelEB = BelEB * V/(3.BGF) entsprechend GeschoRhéhe 3 m; BelEB gem. ONORM H 5059
Kuhien: KEB = KEBg ri gemaf ONORM H 5050
Aufschliisselung nach Energietrager
Werte fir Standortklima
EEB-Anteil Fernwédrme Strom-Mix GESAMT
Heizwerk
(erneuerbar)
[KWh/m?] [KWh/m?] [kWh/m?]
Heizen 49,7 49,7
Warmwasser 6,1 6,1
Hilfsenergie Heizung+Warmwasser 1,4 1,4
Kuhlen
Betriebsstrom 2,1 21
Beleuchtung 19,8 19,8
Photovoltaik -2,5 -2,5
GESAMT (ohne Befeuchtung) 49,7 26,9 76,6
Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1679. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Geselischaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20131219XXXP314 Seite 10 /43




Ingenieurbiiro fiir Bauphysik Christian Jachan GmbH&CoKG
Tel 0676 / 5835 367, www.jachan.at

Projekt: B23-34 KIGA-Bergern Datum: 23. Oktober 2023

Berechnung: Erweiterung Gruppe 3

Realausstattung

WARMWASSERBEREITUNG

Allgemein Anordnung dezentral
Anzahl Wohneinheiten 1
BGF/Wohneinheit 208,13 m?

Nennwarmeleistung/Wohneinheit

1,46 kW (Defaultwert)

Warmwasserabgabe Art der Armaturen Zweigriffarmaturen (Fixwert)
Warmwasserbereitstellung Energietrager Strom
Art Elektrische WW-Bereitung od. gasbeheizter Speicher
'RAUMHEIZUNG
Allgemein Anordnung zentral
BGF 208,13 m?
Nennwérmeleistung 5,55 kW (Defaultwert)
Wairmeabgabe Art Flachenheizung (35/28 °C)
Art der Regelung Einzelraumregelung mit Pl-Regler und rdumlich angeordnetem
Raumthermostat
Systemtemperatur Flachenheizung (35/28 °C)
Heizkreisregelung gleitende Betriebsweise
Verteilleitung Anordnung Unbeheizt
Warmeddmmung Rohrleitung 2/3 Durchmesser
Warmeddmmung Armaturen Armaturen ungeddmmt
Leitungslange 15,49 m (Defaultwert)
Steigleitung Anordnung 75% beheizt
Wirmedédmmung Rohrleitung 2/3 Durchmesser
Warmedédmmung Armaturen Armaturen ungeddmmt
Leitungslédnge 16,65 m (Defauitwert)
Anbindeleitung Warmedémmung Rohrleitung Ungedammt
Wiarmedammung Armaturen Armaturen ungeddmmt
Leitungslénge 58,28 m (Defaultwert)
Wirmespeicherung Art Lastausgleich Heizkessel (38 °C)

Aufstellungsort
Anschlussteile

E-Patrone

Anschluss Heizregister Solar
Nennvolumen

nicht konditioniert
Anschliisse geddmmt
Anschlufd nicht vorhanden
Anschlufl nicht vorhanden
139 | (Defaultwert)

Speicherverluste 2,3 kWh/d (Defaultwert)
Wiarmebereitstellung Energietrager Fernwéarme

Art Nah-/Fernwiarme, Warmetauscher
PHOTOVOLTAIKANLAGE
Modulifeld 1 Peakleistung 4,56 kWp

Ausrichtung 90°

Neigungswinkel 15°

Systemleistungsfaktor 0,75
Modulfeld 2 Peakleistung 4,56 kWp

Ausrichtung 270°

Berachnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1679. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20131219XXXP314
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Ingenieurbiiro fiir Bauphysik Christian Jachan GmbH&CoKG
Tel 0676 / 5835 367, www.jachan.at

Projekt: B23-34 KIGA-Bergern

Energiekennzahlen
‘Gebidudekenndaten _
Brutto-Grundflache 208,13
Bezugsflache 166,50
Brutto-Volumen 746,97
Gebaude-Huliflache 470,93
Kompaktheit (A/V) 0,630
Charakteristische Lénge 1,59
Mittlerer U-Wert 0,20
LEKT-Wert 16,73
Ergebnisse am Standort ;
Referenz-Heizwarmebedarf HWB_ref SK 42,2
Heizwarmebedarf HWB SK 46,9
Endenergiebedarf EEB SK 76,6
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE SK 0,597
Primérenergiebedarf PEB SK 123,3
Kohlendioxidemissionen CO2 8K 9,0
Ergebnisse und Anforderungen ,
Berechnet
Referenz-Heizwéarmebedarf HWB_ref RK 33,9
Heizwérmebedarf HWB RK 38,1
AuBeninduzierter Kiihlbedarf KB* RK 0,9
Alternativ Sommertauglichkeitsnachweis nach ONORM B 8110-3
Heizenergiebedarf HEB RK 47,5
Endenergiebedarf EEB RK 67,0
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE RK 0,606
erneuerbarer Anteil erfulit
Primarenergiebedarf PEB RK 108,0
Priméarenergiebedarf nicht PEB-n.ern. RK 38,6
erneuerbar
Primérenergiebedarf erneuerbar PEB-ern. RK 69,4
Kohlendioxidemissionen CO2RK 8,5

m2

m2

m!

m2

1/m

m
W/(m?K)

kKWh/m2a

kWh/m?2a
kWh/m?a

kWh/m?2a
kg/m?a

kWh/m?3a
kWh/m2a
kWh/m?3a

kWh/m?2a
kWh/m?a

KWh/m?a
kWh/m?2a

kWh/m?a
kg/m?a

Datum:

8.789
9.7563
15.940

25.672
1.882

Grenzwért

65,3

1,0

0,750

kWh/a
kWh/a
kWh/a

kWh/a
kg/a

Anfordéruhg '

kWh/m?2a erfillt

kWh/m?a erfullt

erfiilit

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1679. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20131219XXXP314
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Ingenieurbiiro fiir Bauphysik Christian Jachan GmbH&CoKG
Tel 0676 / 5835 367, www.jachan.at

Projekt: B23-34 KIGA-Bergern Datum: 23. Oktober 2023
Globalstrahlungssummen und Klimadaten (RK)
Monatliche mittlere AuBentemperaturen und monatliche mittlere Globalstrahlungssummen in kWh/m?
Monat °C - |Horizont:| = S S/0 0] N/O N N/W w S/W_ | Tage
Januar 0,47 29,79 3963| 31,88 1966 13,71, 1311 13,71 1966 3188 31
Februar 2,73 51,42 60,16, 49,36| 32,39| 22,62| 21,08| 2262 32,39| 49,36 28
Marz 6,81 83,40 78,40 69,22 5254 3503 28,36, 3503 5254 6922 31
April 11,62 112,81 7897 77,84 6769 50,76 39,48 50,76 6769 77,84 30
Mai 16,20 153,36, 87,41 92,02| 8895 7055 5521 70,55 88,95 92,02 31
Juni 19,33| 155,23 77,61 86,93 88,48| 7451 5899 7451 8848 8693 30
Juli 21,12| 160,58 81,90, 91,53| 93,14| 7547 59,42 7547 93,14| 91,53 31
August 20,56 138,50 87,26/ 90,03| 81,72 59,56 44,32| 59,56, 81,72, 90,03 31
September 17,03 98,97| 8215| 7522 60,37| 43,65 3563 43,55| 60,37 7522 30
Oktober 11,64 64,35\ 70,14, 59,20 41,18 27,03 23,81 27,03| 41,18 59,20 31
November 6,16 31,47| 41,85| 33,35| 20,14| 13,84 1322 13,84, 20,14| 33,35 30
Dezember 2,19 22,34| 34,40 27,03, 14,74 10,05 9,60 10,05\ 14,74 27,03 31

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1679. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20131219XXXP314 Seite 18 /43
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Ingenieurbiiro fiir Bauphysik Christian Jachan GmbH&CoKG
Tel 0676 / 5835 367, www.jachan.at

Projekt: B23-34 KIGA-Bergern Datum: 23. Oktober 2023
Transmissionsverluste fiir Heizwarmebedarf (SK)
Transmissionsverluste zu Auflenluft - Le

Wand Bauteil Flédche U fi LT
[m MWImK)] - [ [WIK]
AW_Bestand Nord AW - Bestand 30,51 0,19 1,000 5,80
AW_Bestand Nord AF_100/135 2,70 0,75 1,000 2,03
AW_Bestand Nord AF_95/135 1,28 0,76 1,000 0,97
AW_W?2 Nord W2 - Zubau Zugang-Rampe 14,13 0,10 1,000 1,41
AW_W2 Nord AF_110/150 1,65 0,73 1,000 1,20
AW_W1 Nord W1 - Zubau Gruppenraum 41,10 0,13 1,000 534
AW_W1 Nord AF_90/200 3,60 0,79 1,000 2,84
AW_W1 Nord AF_250/200 5,00 0,75 1,000 3,75
AW_W1 Ost W1 - Zubau Gruppenraum 18,75 0,13 1,000 2,44
AW_W1 Ost AF_415/200 8,30 0,74 1,000 6,14
AW_Bestand Ost AW - Bestand 1,00 0,19 1,000 0,19
AW_W1 Siid W1 - Zubau Gruppenraum 38,48 0,13 1,000 5,00
AW_W1 Sid AF_320/250 8,00 0,70 1,000 5,60
AW_W1 Sid AF_170/200 3,40 0,79 1,000 2,69
AW_W2 Siid W2 - Zubau Zugang-Rampe 13,11 0,10 1,000 1,31
AW_W2 Sid AF_170/150 2,55 0,69 1,000 1,76
AW_Bestand West AW - Bestand 2,86 0,19 1,000 0,54
AW_W1 West W1 - Zubau Gruppenraum 10,97 0,13 1,000 1,43
DA_A - Flachdach A - Flachdach 101,63 0,10 1,000 10,16
DA_B - Flachdach B - Flachdach 32,70 0,13 1,000 4,25
DA_C1 Ost C1 - Schragdach 12,79 0,14 1,000 1,79
DA_C1 Ost DFF_78/118 0,92 0,97 1,000 0,89
DA_C1 West C1 - Schragdach 36,31 0,14 1,000 5,08
DA_C1 West DFF_78/140 2,18 0,96 1,000 2,10
Summe 74,73
Transmissionsverluste zu unkonditioniert - Lu
Wand Bauteil Flache u fi LT
m WIm?K)] - [ (WIK]
IW_WS3 - gegen unbeh. Dachraum W3 - Garderobe/Dachraum 21,47 0,16 0,900 3,09
IW_W3 - gegen unbeh. Dachraum IT_60/120 0,72 1,85 0,900 1,20
DE_D - gegen Dachraum D - Decke gegen Dachraum 54,82 0,14 0,900 6,91
Summe 11,20
Leitwerte
Hullflache AB 470,93 m?
Leitwert fur Bauteile, die an Au3enluft grenzen (Le) 74,73 W/K
Leitwert fir bodenberiihrte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen Lg 0,00 WK
Leitwert fur Bauteile, die an unbeheizte Rdume grenzen (Lu) 11,20 WI/K
Leitwertzuschlag fir Warmebriicken (detailliert it. Baukorper) (informativ) 0,00 WK
Leitwertzuschlag fiir Warmebriicken (pauschaler Zuschlag nach ONORM B 8110-6) 9,75 W/K
Leitwert der Gebdudehiille LT 95,68 W/K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1679. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20131218XXXP314
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Ingenieurbiiro fiir Bauphysik Christian Jachan GmbH&CoKG

Tel 0676 / 5835 367, www.jachan.at

Bauteil - Dokumentation
Wirmeiibertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: B23-34 KIGA-Bergern

Datum: 23. Oktober 2023

AW - Bestand

Verwendung : AuBenwand
U O0i3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
4 % 1 Endbeschichtung (Kleber, Edelputz) ¥ 0,007 0,800 0,009
[Sal % 2 EPSFM 0,180 0,040 4,500
¥ ¥ 3 WDVS Klebespachtel 0,010 1,000 0,010
# # 4 Hohlziegel, lamda it. OIB Leitfaden 0,250 0,380 0,658
# ¥ 5 Innenputz (Bestand) ¥ 0,015 0,700 0,021

Rse+Rsi = 0,17 Bauteil-Dicke [m]: 0,462  U-Wert [W/(m*K)]: 0,19
¥ wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung beriicksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

W2 - Zubau Zugang-Rampe
Verwendung : Auflenwand

U OI3 Nr Bezeichnung dim] Lambda d/iLambda
& ¥ 1 Endbeschichtung (Kleber, Edelputz) 0,007 0,800 0,009
# ¥ 2 EPSFplusl=0,031 " 0,180 0,031 5,806
M & 3 WDVS Klebespachtel " 0,010 1,000 0,010
b ¥ 4 DHF-Platten ¥ 0,015 0,100 0,150
¥ ¥ 5 Holzriegel dazw. Wirmedammung 0,160 @ 0,049 @ 3,263
5a Mineralwolle 0,038 " 44 % 0,038 -

5b Mineralwolle 0,038 ¥ 44 % 0,038 -

5¢ Fichte, Kiefer, Tanne ¥ 12% 0,130 -

5l ¥ 6 0SB Platten 680, 18mm " 0,018 0,130 0,138
B 8 7 Dampfbremse pud>20 m, luftdicht verklebt 0,000 1,000 0,000
E M 8 GKF15mm " 0,015 0,210 0,071
Rse+Rsi = 0,17 Bauteil-Dicke [m]: 0,405  U-Wert [W/(m?K)]: 0,10

¥ wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung beriicksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

W1 - Zubau Gruppenraum
Verwendung : AufBenwand mit Hinterliiftung

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/iLambda
0O & 1 vorgehingte Fassade hinterliiftet (nicht beriicksichtigt) 2 0,050 4,666 0;050
B # 2 KiebeSpachtel mit Amierungsgewebe 5Smm " 0,005 0,800 0,006
5 s 3 EPS-Fplusi=0,031 " 0,200 0,031 6,452
= [fa} 4 WDVS Klebespachtel 0,010 1,000 0,010
& ] 5 Porotherm 25-38 Plan 0,250 0,237 1,055
B ¥ 6 Innenputz 0,015 0,700 0,021

Rse+Rsi = 0,26 Bauteil-Dicke [m]: 0,530  U-Wert [W/(m*K)]: 0,13

M wird in der U-Wert Berechnung / 013 Berechnung beriicksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

{1 wird in der U-Wert Berechnung / Q13 Berechnung nicht beriicksichtigt ~ 3) Diese Schicht wird nicht in die Berechnung des U-Wertes mit einbezogen.

W3 - Garderobe/Dachraum

Verwendung : Innenwand

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
M sl 1 DHF-Platten " 0,015 0,100 0,150
5] ¥ 2 Holzriegell dazw. Wirmeddmmung 0,160 @ 0,049 @ 3,263
2a Mineralwolle 0,038 ¥ 44 % 0,038 -

2b  Mineraiwolle 0,038 ¥ 44 % 0,038 -

2c Fichte, Kiefer, Tanne ¥ 12 % 0,130 -

¥ M 3 Holzaufdopplung! dazw. Wirmeddmmung 0,120 @ 0,049 @ 2,447
3a Mineralwolle 0,038 " 44 % 0,038 -

3b Mineralwolle 0,038 ¥ 44 % 0,038 -

3c Fichte, Kiefer, Tanne ¥ 12 % 0,130 -

) ¥ 4 OSB/4 Platte Egger/Eurostrand luftdicht verklebt 0,018 0,130 0,138
M ® 5 GKF15mm " 0,015 0,210 0,071
Rse+Rsi = 0,26 Bauteil-Dicke [m]: 0,328  U-Wert [W/(m*K)]: 0,16

¥ wird in der U-Wert Berechnung / 013 Berechnung berlicksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1679. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20134219XXXP314 Seite 40/43



Ingenieurbiiro fiir Bauphysik Christian Jachan GmbH&CoKG
Tel 0676 / 5835 367, www.jachan.at

Bauteil - Dokumentation
Warmeiibertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: B23-34 KIGA-Bergern Datum: 23. Oktober 2023

C1 - Schrigdach

Verwendung : Dach mit Hinterliftung

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
e} o 1 Dachdeckung, Lattung, Konterlattung nicht beriicksichtigt 0,130 1,000 0,130
# ¥ 2 Bitumenpappe ¥ 0,001 0,230 0,004
¥ ¥ 3 volischalung 2,5¢cm 0,025 0,130 0,192
¥ B 4 Sparren dazw.Wirmedammung 0,160 @ 0,044 2 3,656
4a Mineraiwolie 0,032 44 % 0,032 -

4b Mineralwolle 0,032 V 44 % 0,032 -

4c Fichte, Kiefer, Tanne ¥ 12% 0,130 -

¥ ¥ 5 Sparrenaufdopplung dazw.Wirmedammung 0,120 0,044 22,742
5a Mineralwolle 0,032 9 44 % 0,032 -

5b Mineralwolle 0,032 9 44 % 0,032 -

5c Fichte, Kiefer, Tanne 12 % 0,130 -

] # 6 SIGA Majrex, (sd 0,8 bis 35 m) luftdicht verklebt 0,000 1,000 0,000
8 ® 7 Sparschalung " 0,025 0,130 0,192
L # 8 GKF15mm " 0,015 0,210 0,071
Rse+Rsi = 0,20 Bauteil-Dicke [m]: 0,476 U-Wert [W/(m?K)]: 0,14

¥ wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung beriicksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

A - Flachdach

Verwendung : Dach ohne Hinterliiftung

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
0 #M 1 Kiesschittung (nicht beriicksichtigt) V¥ 0,008 1,000 6,006
0 ¥ 2 Gummigranulatmatte 03 0,020 6,470 6,118
%l s} 3 EPDM-Abdichtung sd<100m, verschweifdt, Schutzvlies v 0,002 0,170 0,009
M ¥ 4 EPSW 30 plus Gefilleddmmung im thermischen Mittel (5,0-12,0cm) "2 0,070 0,030 2,333
o o 5 Abdichtung bituminds mit ALGV-Einlage entsp. ON B 3691 " 0,005 0,170 0,029
¥ # g OSBPiatten 680, 22mm " 0,022 0,130 0,169
#  ¥® 7 Holzriegel dazw. Warmeddmmung 0,320 @ 0,050 @ 6,410
7a Zelluloseddmmung " 44 % 0,039 -
7b  Zelluloseddmmung " 44 % 0,039 -
7¢ Fichte, Kiefer, Tanne " 12 % 0,130 -
s 8 SIGA Majrex, (sd 0,8 bis 35 m) luftdicht verklebt ¥ 0,000 1,000 0,000
¥ 9 Sparschalung 25mm (aufw.) » 0,025 0,150 0,167
M 10 GKF15mm ¥ 0,015 0,210 0,071
Rse+Rsi = 0,14 Bauteil-Dicke [m]: 0,485 U-Wert [W/(m?K)]: 0,10

¥ wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berticksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

[} wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung nicht beriicksichtigt  2) Fiir diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abge&ndert!
3) Diese Schicht wird nicht in die Berechnung des U-Wertes mit einbezogen.

B - Flachdach

Verwendung ; Dach ohne Hinterliiftung

U OI3 Nr Bezeichnung dim] Lambda d/Lambda
001 ¥ 1 Kiesschiittung (nicht beriicksichtigt) "% 0,006 4660 6,006
b ¥ 2 Gummigranulatmatte V¥ 0,020 6470 6,118
M ¥ 3 EPDM-Abdichtung sd<100m, verschweildt, Schutzvlies » 0,002 0,170 0,009
¥ ¥ 4 EPSW 30 plus Gefilleddmmung im thermischen Mittel (5,0-10,0cm) "2 0,060 0,030 2,000
) ¥ 5 Abdichtung bituminés mit ALGV-Einlage entsp. ON B 3691 0,005 0,170 0,029
s ¥ 6 OSBPlatten 680, 22mm " 0,022 0,130 0,169
¥ o 7 Holzriegel dazw. Warmeddmmung 0,240 @ 0,050 @ 4,808
7a Zelluloseddmmung Y 44 % 0,039 -
7b  Zelluloseddmmung v 44 % 0,039 -
) 7¢ Fichte, Kiefer, Tanne " 12 % 0,130 -
8 ¥ 8 SIGA Majrex, (sd 0,8 bis 35 m) luftdicht verklebt ¥ 0,000 1,000 0,000
5 9 Sparschalung 25mm (aufw.) ¥ 0,025 0,150 0,167
¥ 10 GKF15mm Y 0,015 0,210 0,071
Rse+Rsi = 0,14 Bauteil-Dicke [m]: 0,395  U-Wert [W/(m?K)]: 0,13

M wird in der U-Wert Berechnung / QI3 Berechnung beriicksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

1 wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung nicht beriicksichtigt ~ 2) Firr diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abge&ndert!
3) Diese Schicht wird nicht in die Berechnung des U-Wertes mit einbezogen.

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1679. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20131219XXXP314 Seite 42 /43
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FIéchenermittluE

Bauvorhaben: Kindergarten Bergern - Erweiterung Gruppe 3
Planungsstand: 12.10.2023 |P|anNr.: IEinreichpIan
lgeheizte Brutto - Geschoffléache L B Zwischen-X BGF in m*|
OG BGF laut AutoCAD 227,33
OG BGF nach OIBRL 6 laut AutoCAD 208,13
[Summe BGF in m? 208,13|
@heiztes Bruttovolumen BGF GH (GH siehe Schnitt) Zwischen-Z __ Bruttovolumen in m?|
OG BGF Teilflache 1 111,23 3,46 384,86
Abzug Dachschrage Breite Hoéhe Drejeck Tiefe
Ost 3,34 3,12 0,5 2,95 -15,37
West 3,34 3,12 0,5 8,41 -43,82
GH1 GH 2 GH - mittel
3,42 3,47 3,45
Teilflache 2 14,47 3,45 49,85
3,62 3,69 3,655
Teilflaiche 3 101,63 3,655 371,46
OG BGF 746,97
[Summe Bruttovolumen 746,97|
[Bauteilflichen Brutto ]
MASSE siehe Plan!
AuBRenwandfliche EinzelmaRe Umfang Héhe Zwischen-X Fldche in m?
AW_Bestand Nord 12,98 3,46 44,91
Anzahl Dreieck Breite Hohe
Abzug Dachschrage 2 0,5 3,34 3,12 -10,42
AW_Bestand Nord 34,49
AW_W?2 Nord 2,65 3,51 9,30
3,34 3,50 11,69
Abzug Dachschrége 1 0,5 3,34 3,12 -5,21
AW_W2 Nord 15,78
AW_W1 Nord 13,73 3,62 49,70
AW_W1 Ost 7,40 3,655 27,05
AW _ Bestand Ost 1,12 +1,83 2,95 0,34 1,00
AW_W1 Siid 13,78 3,62 49,88
AW_W2 Sid 2,60 3,53 9,18
3,34 3,50 11,69
Abzug Dachschriage 1 0,5 3,34 3,12 -5,21
AW W2 Siid 15,66
AW_Bestand West 8,41 0,34 2,86
AW_W1 West 1,92 + 0,02 1,94 3,655 7,09
5,46 0,71 3,88
AW _W1 West 10,97
Summe AW 207,39
Wand gegen unbeheitzt EinzelmaRe Umfang Héhe Zwischen-Z Fldche in m?
IW_WS3 - gegen unbeh. Dachraum 12,98 3,46 44,91
Abzug Dachschrage Anzahl Dreieck Breite Héhe
2 0,5 3,34 3,12 -10,42
Abzug warm-warm 0,5 33 3,46 -12,30
IW_WS3 - gegen unbeh. Dachraum 22,19
Summe IW 22,19
Decken- und FuRbodenflache EinzelmaRe Zwischen-X Fldache in m?
DE_D - gegen Dachraum laut AutoCAD 54,82
DE_G - Innendecke 92,03
DE_F - Innendecke wie OG BGF Teilfléche 2 14,47
DE_E - Innendecke wie OG BGF Teilfléiche 3 101,63
Dachflache EinzelmaRe Zwischen-X Fldche in m?
DA_A - Flachdach wie DG BGF Teilfliche 3 101,63
DA_B - Flachdach laut AutoCAD 32,70
Flache DNin*
DA_C1 Ost 10,03 43,0 13,71
DA_C1 West 28,15 43,0 38,49
23.10.2023
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